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WYIASNIENIE

pytan w sprawie postepowania przetargowego nr 2.7.2021. Nazwa zadania: Modernizacja
i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Sciekéw w Kartuzach wraz z wymiana urzadzen.

Pytanie 1. Wykonawca zwraca sie z prosbhg o umozliwienie odbycia wizji lokalnej na terenie
oczyszczalni sciekdw w dniu 24.08.2021 r. o godz. 11.00.
Prosimy o potwierdzenie terminu lub zaproponowania innego.

Odpowiedz: Wizja lokalna zostata przeprowadzona w dniu 24.08.2021 .

Zamawiajacy zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty podmiot zainteresowany dokonat wizji
lokalnej. Dogodny termin nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Oczyszczalni Sciekéw:

imie i nazwisko Mieczystaw Grundkiewicz
tel. 602-693-753
e-mail oczyszczalnia@kpwik.kartuzy.pl

Pytanie 2. Wykonawca zgtasza, iz na Panstwa stronie internetowej pojawia sie komunikat o
nastepujgcej tresci: ,Btad-Nie udato sie wczyta¢ dokumentu PDF.” w momencie pobierania
zatgcznikéw, prosimy o sprawdzenie oraz ponowne zamieszczenie zatgcznikéw mozliwych do
pobrania.

Odpowiedz: Zatgczniki zamieszczone s3 prawidtowo, nie stwierdzono probleméw z pobieraniem
i otwieraniem zatgczonych dokumentéw. Prawdopodobng przyczyng problemu jest blokowanie pliku
przez program antywirusowy u odbiorcy. Rozwigzaniem jest dodanie strony kpwik.kartuzy.pl do listy
stron zaufanych lub zapisanie pliku na dysku komputera i otwarcie go za pomocg aktualnego
oprogramowania do odczytu plikéw pdf.

Pytanie 3. Zgodnie z zapisem Rozdziatu V pkt. 1 ppkt. 3) SWZ w zakresie zdolnosci technicznych lub
zawodowych: ,Wykonawca ubiegajagcy sie o udzielenie zamodwienia musi wykazaé sie
doswiadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 latach przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 modernizacji stacji
dmuchaw na oczyszczalni sciekdw w zakresie wymiany dmuchaw wraz z remontem pomieszczenia za
kwote o wartosci min. 500.000,00 zt netto. W skfad modernizacji wchodzity: montaz min. 4 dmuchaw
Srubowych ze zintegrowanymi falownikami w obudowach dzwiekochtonnych z silnikami o mocy min.
37 kW kazda, system wentylacji oraz prace remontowo budowlane pomieszczenia dmuchaw.”

W konsekwencji powyzszego Wykonawca zwraca sie z prosba do Zamawiajagcego o modyfikacje
powyzszego warunku oraz o dopuszczenie dmuchaw ogdlnie stosowanych na oczyszczalniach
sciekow bez wskazywania doktadnych parametréw gdyz w znaczny sposéb ogranicza to konkurencje,
tj.: ,Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia musi wykaza¢ sie doswiadczeniem
w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 modernizacji stacji dmuchaw na



oczyszczalni Sciekdw w zakresie wymiany dmuchaw wraz z remontem pomieszczenia za kwote
o wartosci min. 500.000,00 zt netto.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiajacy okreslajgc wymagania stawiane
wykonawcy miat na celu zapewnienie realizacji przedmiotu zamdwienia przez wytonienie rzetelnego
oraz wiarygodnego wykonawcy, nie zas w celu ograniczenia konkurencji. Stacja dmuchaw jest
newralgicznym elementem oczyszczalni Sciekdw, ktéry musi pracowac w sposdb ciggty i niezawodny.
Wykonawca musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze posiada odpowiednia wiedze i doswiadczenie przy
robotach w zakresie pokrywajgcym sie z przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 4. Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania
ofert, zakreélonego przez Zamawiajacego na 02.09.2021 r. na dzien 09.09.2021 r. (tj. o 5 dni
roboczych)

Odpowiedz: Czas na sktadanie ofert wg. opinii Zamawiajacego jest wystarczajgcy do przygotowania
oferty przetargowej. Termin sktadania ofert nie ulega zmianie.

Pytanie 5. Wykonawca zwraca sie z pytaniem z branzy AKPIA-elektryczne;j :

e jaki na obiekcie jest zainstalowany system scada ( jakiej firmy) i czy Inwestor dysponuje
wersja development czy run time

e Jak firma wykonywata oprogramowanie sytemu wizualizacji na OS Kartuzy i czy wizualizacja
podlega gwarancji?

e Jaka jest odlegtos¢ pomigdzy budynkiem dmuchaw a rozdzielnia RGNN w budynku
transformatorow

e Jak jest odlegtos¢ pomiedzy budynkiem dmuchawa a dyspozytornia

Odpowiedz:
e Scada Promotic 8.3.24 — tens — pomiar, wersja run time lite
e Wykonawcg systemu jest firma: Automatyka Przemystowa Marcin Wysokiriski, 81-589 Gdynia,
ul. Piotunowa 43. Wizualizacja podlega gwarangji.
o odlegtos¢ pomiedzy budynkiem dmuchaw a rozdzielnia RGNN w budynku transformatoréw —
ok 38m
e odlegtos¢ pomigdzy budynkiem dmuchawa a dyspozytornia wynosi ok. 110m

Pytanie 6. Wykonawca prosi o informacje czy na czas remontu potrzebna jest dmuchawa zastepcza ,
czy ewentualnie Zamawiajacy wyrazie zgode na wykorzystanie ktéras z istniejgcych dmuchaw, ktdre
bedg demontowane ?

Odpowiedz. Na czas modernizacji stacji dmuchaw nalezy zapewni¢ tymczasowe podawanie
powietrza do bloku biologicznego i zbiornikéw stabilizacji tlenowej oczyszczalni. Wykonaé
tymczasowe podtgczenie dmuchaw do rurociggéw sprezonego powietrza. Sterowanie
napowietrzaniem, dmuchawg ustawi¢ w odniesieniu do pomiaru sondy tlenowej w zbiorniku OX-2.
Zamawiajacy wyrazi zgode na ewentualne wykorzystanie dmuchaw z demontazu, jednak
zdecydowanie nie zaleca takiego rozwigzania ze wzgledu na duzg awaryjno$¢ dmuchaw. Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami ewentualnej awarii i naprawy.



Pytanie 7. Wykonawca ponownie zwraca sie o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien
09.09.2021 r., ktory jest zwigzany z oczekiwaniem na oferty od dostawcéw, podwykonawcoéw
spowodowane okresem urlopowym.

Odpowiedz: jak w odpowiedzi do pytania 4

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig SIWZ i beda
wigzace przy sktadaniu ofert.
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